






учитываются данные, приведенные в приложении № 5 к t:Iастоящей Методике, в частности 
принципы составления расчетной схемы эвакуапии людей. параметры движения людей 
различных групп мобильности. а также значения площадей горизонтальных проекций различных 
контингентов людей. 

В соответствии с требованиями пункта 2 приложении № 5 к настоящей Методике расчетная 
схема эвакуации представляет собой отдельно вьшолненную. или возможно нанесенную на плав 
здания схему. на которой отражены: 

количество людей на начальных участках - источниках (проходы между рабочими местами. 
оборудованием. рядами кресел и т.n.): направление их движения (маршруты): 

геометричес1<Ие параметры участков пути (длина. ширина) и виды участков пути. 
Расчетная схема эвакуации должна учитывать ситуацmо. при которой хотя бы один человек 

находится в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения или строения точке. 
При проверке отчета на объект защиты установлено. что все графические 

изображения здания, используемые в отчете. в том числе в расчетных схемах эвакуации людей. и 
служащее для передачи с помощью условных графических и буквенно-цифровых обозначений 
(пиктограмм) необхопимых для проверки исходных данных применяемых в расчете не 
nодцаются прочтению. Таким образом, проверить соответствие исходных данных. применяемых 
в расчете. фактическим данным. полученным в ходе его обследования. не представляется 
возможным, в связи с чем, результаты отчета не мoryr бъпъ приняты. 
(пр11 несоответствня результатов рас'tста по оцс:nкс: nо:жарноrо рш:ка mщом {nиuамн), проводящим контрольное I надзорное) мcpof1J)mrrнc. "ак�:е 

кoinponьнoro (1111,nзорноrо} меропрRJПЮ1 указыввЮ'Т1:я nрнч1ты нссоотвстствИJ1 расч1т1 гто оuсш(с пожврноrQ риска предъ11В11ясмым 1ребоввт1ям 11 
1·ил11) указываются невыполненные меры, разрабо111ЯНЫе по результатам расче-rов пожарных рисков. подтвер';f(]!аюшнх выnолuс,шс услоа1tГ. 

сооп=ия объекта требова.н1U1м пажарноll безогтасноС'П/1 

3) Заключение о независимой оценке пожарного ряска: не представлено.
(указываIОТСJ1 реквизиты эаключсшИJ1, кем. когда 11 на квкоi! объс:�-, защ11ТЪ1 разработано. 11J)а8000Л111]ВТсль двн11ого объекта.. в случае отсуп:твИJ1 

закточсНИL об этом дела= соотвстствующu запись) 

4) Результаты проверки заюпочения о независимой оценхе пожарного риска: -----------------
(в случае УС'ТЗНОВJ\енш в ходе ко�nрольноrо tнаюорноrо) мероnрИJ1ТИ11 факта uаруwеннА nорялха оценки сООТ11е-гств1ц трсбовашt.11м r1ожарнон 

бе:ю11асносn1 при проведении независимоil оценки пожарного риска (аудlП'В пожарной безопвспостнl в акте контрольного 111одзорнмnJ 
мсропр1U1ТКЯ укаэьrваютс>1 нtвыnолненные меры. раэраб<rrанtiыс: no результатам провеле1111ой 11езавнсн\10А оценкн пожарного риска 11 (11J11tl 

расчетов пожзр1шх рнснов. поJtmерждаюших вьmмнсннс условий C001:J1eWJ1111• объекта надзора требоваИJtХм пожврноn безопаснnст111111111нJ 
противопожарпоrо режнмвJ 

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены следующие нарушения
б V б ований пожарнои тое езопасности: 

Вид нарушения требований Структурная едлнппа нормативного правового акта 

№ 
пожарной безопасности. с указанием Российской Федерации и (или) нормативного 

n/n 
конкретного места, выявленного документа по пожарной безопасности. которым 
нарушения требований пожарной установлено нарушенное требование пожарной 

безопасности безопасности 
1 2 з 

При отсутствии информации изготовителя n. S4 IПТР в РФ

(поставщика) о сроке службы и возможности 
дальнейшей ,ксшrуатащ.m средств 
обеспечения пожарной безопасности 
( отсуrствуют паспорта завода-

1. 
изготовителя на смонтированное 
оборудование систем А УПС и СОУЭ), 
правообладатель объекта защиты не 
обеспечивает ежегодное проведение

испытаний средств обеспечения пожарной 
безо11асности до их замены в установленном 
порядке. 
В нарушение п. 4А.1 СП 1. 13130.2020 п. 13 ППР в РФ: 
Системы противопожарной 38.IIIIПЪI. ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о 
Эвакуационные пути и- выходы (утв. требован-и.ях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 113-ФЗ 

2. 
Приказом МЧС России от 19 марта 2020 r. (Далее - ФЗ - 113) 
№ 194) (далее - СП 1.13 130) ширина маршей 
лестнип в здании, предназначенных для 
эва.куашш людей составляет менее 1.35 м., а 
име1tНо: 1 м. 

3. В нарушение п. 5.1 .4 СП 1 .13130.2020 n. 23 ППР в РФ:



5. 

6. 

7. 

8. 

m:иpRJJa эвакуационных выходов из 
помещениА групповых ячеек, при qисле 
эвакуируюшихся более 1 5 человек 
соста.вляет менее 1.2 м (ширина выходов из 
групповых ячеек составляет - О, 75 м: О. 77 
м. 0.8 м.) 
В нарушеRие п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 
ширина выходов из музыкального зала 
менее 1.2 ме,-ра (0,8 ме,-ра) 
В нарушение n. 4.3.3 СП 1.13130.2020 
ширина rорюонталъноrо участка пути 
эвакуации в коридоре 2 этажа. при 
открывании дверей в указанный коридор, 
менее 1.2 м. 
В нарушение п. 4.2. 9 СП 1.13130.2020 часть 
этажа здания, отделенная от друmх частей 
здания противопожарными преградами 
(помешения №№ 7. 15) на 2 эт-аже здания. не 
�1меет второго эвакуационных выхода 
соответствующего требованиям. 
nредъямяемым к эвакvациояяым выходам. 
На заполнение проема (окно) в 
противопожарной преграде (в стене) 
помещения пищеблока отсутсвует до11.-умепт, 
подтверждающий его характеристики по 
пожаопой опасности не менее Е 30 
На путях эвакуации (в лесТЮNНЫХ клетках u 
поэтажных коридорах) не в полном объеме 
предусмотрено аварийное освещение в 
соответствии с требоваяияМ11 п. 7.6.3 СП 
52.13]30.2016. 
(п. 4.3.12 СП 1.13130 «Свод правил. 
Системы лроmвоnожарной зашиты. 
Эвакуашюнные пути и выходы>► (утвержден 
Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 Nol94); 
п. 7 .6.1, п. 7 .6.3 СП 52.13330.2016 «Свод 
правил. Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакrшя 
СНиЛ 23-05-95*» (утвержпен приказом 
Министерства строительства и жилишно­
коммуналъноrо хозяйства Российской 
Федерации от 7.11.2016 № 777/пр 

5 

ст. 53 ФЗ -123 

ст. 53 ФЗ-123 

ст. 53 ФЗ -123 

ст. 89 ФЗ - 123 

ст. 88 ФЗ-123. табл. 24 

л.23 ППР в РФ 
ст. 53 ФЗ -113 

*- номер помещения. соrласно техническому пасПО(ЛУ здания 
(уха:�ыва.ются вы.вопы по резуль1111ЗМ проведения "ыезлноn nроверкн 

1) вывод об отсутствии нарушс11иll обJ1затслы1ых требоввш1J:t. о собто.nсн,ш (рсwшзвшш1 требованнn. содсржвщихси в ра·1рсш1пw1ьньm
докумсuтах. о соблюдении требовашdl докумсЕПОв. нспо.nнс1шс которых JIIIIUICТCJI обязательным в соотвстс-mни с зако1юдотсльспо-. РосснйскоА
Федервц1111, об испошrенин ранее прrпurтого реше1111J1 конtр0ль11ого (111ЦЭОрного) органа. J111JU1юurиxc11 прсцметом oыe"11111oii проверки;
2) вы.вод о 0ЫJ1:влен1ш нврушеи.нй обязательных требо81Жий (с указа.111,ем обкJате11ьно1·0 требован и• 1юрмn1:11nно1-о нрзмовш о ак·п1 11 ero 
стру1пурной едюllШЫ, которым установлено нарушенн04: об111111�1ьн1>е тр.:боьанне, сведен11А. иВЛ11юшихси доказатсльС111ам�t нврушсн11J1 
обязательного требован11иJ. о несоблюпен1111 (нерW1юаuнн1 требоввннn, содержаЩ1tХСЯ в ра3реwJJТМьных доку�1с11111х. с уК11З11н11см рекв,шrrов 
разрешительных докумеJПОв, о несобтоден1111 требованнii .nоку�1енто11. исполнение которых ивляетси о6язатtльны.м II соотве1С1В1Ш с
законодательством РоссиllскоА Федерашrn. о 11еисnо.nнепяп рапее nр11Ш1ТОГО рсшсНШ1 контрольuоrо (11адз0р11оrо) орГВJ1а, ивляющ1<хся 1tредме1·ом
вые'l!IНой проверкк 
3) сведеRШI о фn'ТС устраяенш1 нарушений. указанuых в пункте:!. есш1 нарущенна устранены .no окончанн• 11роведе.нШ1 КО!fТl)Ольного Hll.'DOpнoro 
r мероnрп,rmй 

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 26 августа 2022 года. 
2) rтротокол тmструментального обследования от 26 авrуета 2022 года.
3) истребован.и.с документов от 15.08.2022 года.
4) уведомление о составлении протокола от 26 августа 202� 1·ода.

(укаэьmаются протоколы и иные докуме1ПЬ1 (протокол осмотра. протокол досмотра. протокол опроса. 1шсь\lеш1ые объ.11снен11�. 11ротокоJ1 отбора 
проб (образuов), протокол КНС1руме1ПDЛЬ11ого oбcm:дollВllllя, протокол 11cnытai11U1 зкспертное 111.клю•1еш1е), С<1СТ11вле1111ые по результатам 

провс.деНЮI контроnьных (надЗОрНЫХJ .1сйсtвий (дВIЫ нх соста.влеНИJJ. и рсквиз!ПЫ.), заполнениы.е проверочные листы ( в случае нх 11р11менення ,. а 
также дot..-y\letnЪI н иные матер11wш. 1111U1юшиес1 до1С11ЗЭтспьства.\111 нарушею,м об•затсльных требованt<h) 






